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บทคดัย่อ 
 
 
 วิทยานิพนธ์น้ีไดน้าํเสนอการประยุกตใ์ชก้ารโปรแกรมเชิงวิวฒันาการเพื่อการสับเปล่ียน
หมอ้แปลงในระบบจาํหน่ายไฟฟ้า ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีถูกนาํมาใชแ้กปั้ญหาทางวิศวกรรมสาํหรับการ
หาค่าความเหมาะสมท่ีสุด เพื่อแกไ้ขปัญหาของการพิจารณาเลือกหมอ้แปลงในระบบจาํหน่ายไฟฟ้า
เพื่อทาํการวางแผนสับเปล่ียนใหเ้หมาะสม  โดยพิจารณากาํลงัไฟฟ้าสูญเสียในหมอ้แปลง ค่าใชจ่้าย
ในการดาํเนินงาน และค่าสูญเสียโอกาสในการขายไฟ 

ผลการศึกษาเม่ือนาํมาทดสอบกบัหมอ้แปลงในระบบจาํหน่ายไฟฟ้าจริงท่ีระดบัแรงดนั 22 
kV แสดงให้เห็นว่าวิธีการท่ีนาํเสนอทาํให้ประสิทธิภาพของหมอ้แปลงเพ่ิมข้ึน และหมอ้แปลง
สามารถรองรับโหลดไดเ้พิ่มข้ึน ซ่ึงวิธีการน้ีสามารถนาํไปใชใ้นการกาํหนดแนวทางสับเปล่ียนหมอ้
แปลงในระบบจาํหน่ายใหเ้หมาะสมทั้งทางดา้นเทคนิคและเศรษฐศาสตร์  
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ABSTRACT 
 
 

This thesis, the application of evolutionary programming (EP) is proposed in order to 

rearrangement of distribution transformers. This is how it is used for solving engineering 

problems to determine the most appropriate way in addressing the issue of transformers 

distribution systems and planning to switch them appropriately considering from researching the 

power loss in the transformers, the cost of the operation, and the loss of the opportunity to sell. 

Results that tested with practical transformer in distribution systems according to the 

voltage limits at 22 kV that shows the method proposed to increase the efficiency of the 

transformers. The transformers can handle the load has increased. This method can be used to 

determine the shift in distribution transformers, as well as technical and economic. 

 


