
 

บทที ่1 

บทน า 

 

1.1 ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานในสังกดัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีเปิด

ด าเนินการมาแลว้หลายสิบปีเป็นศูนยก์ลางการให้บริการทางการแพทยใ์นเขตภาคเหนือตอนบน ท่ี

เป็นท่ีรู้จกักนัดีทั้งในดา้นของมาตรฐานการให้บริการ และบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญในการให้การรักษา 

เพราะเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัยิง่ของนกัศึกษาทางการแพทย ์ภายในประกอบดว้ยส่วนงานท่ีให้การ

ดูแลรักษาและคณะท่ีให้บริการทางการศึกษา  โดยมีอาคารท่ีใชส้ าหรับให้บริการทางการแพทยแ์ก่

บุคคลทัว่ไป และอาคารส าหรับการศึกษาส าหรับนกัศึกษาทางการแพทยต์่างๆ รวมทั้งส้ิน 21 อาคาร 

ซ่ึงในแต่ละอาคารท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยูต่ลอดเวลา โดยเฉพาะในส่วนของอาคาร

พกัผูป่้วย อาคารฉุกเฉิน ท่ีจ  าเป็นจะตอ้งใช้งานตลอด 24 ชั่วโมงซ่ึงได้แก่ อาคารบุญสม มาร์ติน 

อาคารผ่าตดั-สูติกรรม อาคารตะวนั กงัวานพงศ์ อาคารสุจิณโณ อาคารศรีพฒัน์ อาคารเฉลิมพระ

บารมี อาคารสงฆอ์าพาธ อาคารเคร่ืองจกัรกล และโรงฟอก รวมไปถึงอาคารหอพกันกัศึกษาแพทย ์

และนอกจากน้ี ยงัประกอบไปดว้ยส่วนของอาคารเรียนท่ีมีอตัราการใชไ้ฟฟ้าท่ีสูงในช่วงเวลากลาง

วนัท่ีมีการเรียนการสอน อยา่งนอ้ยวนัละ 8 ชัว่โมง ไดแ้ก่ อาคารบณัฑิตศึกษา อาคารเอ็มดี อาคาร

เรียนรวม อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ อาคารภาควิชารังสีวิทยา และโรงผลิตน ้ าประปา เป็นตน้ 

(ท่ีมา ฝ่ายซ่อมบ ารุง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่) 

 สัดส่วนการใชพ้ลงังานไฟฟ้าโดยรวมในแต่ละอาคารสามารถแสดงออกมาเป็นร้อยละโดย

เปรียบเทียบจากอตัราการใช้พลงังานทั้งหมดของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซ่ึงสามารถ

แสดงไดจ้ากตารางดงัน้ี 
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ตาราง 1.1 รายช่ืออาคารภายในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

ล าดับที ่ ช่ืออาคาร 
เวลาท างาน อตัราการใช้ไฟฟ้า 

(ช่ัวโมง/วนั) (ร้อยละ) 
1 อาคารศรีพฒัน์ 24 25.58 
2 อาคารเฉลิมพระบารมี 24 16.25 
3 อาคารบุญสม มาร์ติน  24 15.15 
4 อาคารสุจิณโณ 24 13.87 
5 อาคารผา่ตดั-สูติกรรม   24 5.35 
6 โรงผลิตน ้าประปา 24 3.97 
7 อาคารเคร่ืองจกัรกล-โรงซกัฟอก 24 3.22 
8 อาคารเรียนรวม 8 2.87 
9 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ 8 2.83 

10 อาคารบณัฑิตศึกษา 8 2.72 
11 อาคารเอม็ดี 8 2.49 
12 อาคารตะวนั กงัวานพงศ ์ 24 2.42 
13 หอพกั นสพ.7 24 1.00 
14 อาคารสงฆอ์าพาธ 24 0.49 
15 หอพกั นสพ.ชาย 2 24 0.44 
16 อาคารภาควชิารังสีวทิยา 8 0.28 
17 หอพกั นสพ.หญิง 2 24 0.27 
18 หอพกั นสพ.ชาย 1 24 0.26 
19 หอพกั นสพ.ชาย 3 24 0.21 
20 หอพกั นสพ.หญิง 1 24 0.18 
21 หอพกั นสพ.หญิง 4/37 24 0.15 
ท่ีมา : ฝ่ายซ่อมบ ารุง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, รายงานประจ าปี 2554 

  

โดยหากพิจารณาจากสถิติการใช้พลงังานไฟฟ้าทั้งหมดโดยรวม ของอาคารโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2554 พบวา่ มีปริมาณการใชง้านเพิ่มมากข้ึนทุกปี 
ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้มูลในตารางท่ี 1.2 
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ตาราง 1.2 ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

เดือน 
 

ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า ( หน่วย : กิโลวตัต-์ชัว่โมง ) 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

มกราคม 1,879,266 2,087,125 1,993,333 2,253,498 2,211,818 

กุมภาพนัธ์ 1,815,506 2,073,671 2,058,000 2,095,882 2,092,688 

มีนาคม 2,304,090 2,502,100 2,548,310 2,588,079 2,589,468 

เมษายน 2,549,910 2,661,122 2,712,926 2,828,268 2,638,073 

พฤษภาคม 2,597,797 2,643,232 2,923,382 3,151,266 2,857,811 

มิถุนายน 2,791,832 2,741,702 2,855,701 3,065,621 2,998,398 

กรกฎาคม 2,641,789 2,722,381 2,761,098 2,978,851 3,010,334 

สิงหาคม 2,697,983 2,662,591 2,813,000 2,883,851 2,990,247 

กนัยายน 2,582,475 2,650,218 2,813,420 2,895,824 3,021,368 

ตุลาคม 2,574,419 2,613,295 2,729,004 2,890,589 2,041,026 

พฤศจิกายน 2,182,986 2,220,656 2,271,956 2,395,776 2,128,979 

ธนัวาคม 2,027,000 2,008,256 2,165,439 2,308,843 2,348,567 

รวม 28,645,053 29,586,349 30,645,569 32,336,348 30,928,777 

อตัราการเปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ) 

0 3.28 6.98 12.89 7.97 

ท่ีมา : ฝ่ายซ่อมบ ารุง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, รายงานประจ าปี 2554 

 

จากขอ้มูลดงัในตารางแสดงให้เห็นไดว้า่ ในปี พ.ศ.2554 ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าใน

อาคารของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพิ่มสูงข้ึนถึงร้อยละ 7.97 จากปี พ.ศ.2550 และหาก

ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ยงัไม่มีมาตรการในการอนุรักษ์พลงังานใดๆท่ีชดัเจน มี

แนวโนม้วา่ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในอาคารก็จะสูงเพิ่มมากข้ึนไปไดอี้กในปีถดัไป 
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การดูแลรับผดิชอบในส่วนของการใชพ้ลงังานใน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็น

หน้าท่ีของฝ่ายซ่อมบ ารุง ท่ีท าหน้าท่ีดูแลทั้งในส่วนการซ่อมแซมของอาคารสถานท่ี อุปกรณ์

เคร่ืองมือ และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆท่ีใชใ้นโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  ซ่ึงประกอบไปดว้ย

หน่วยงานยอ่ยต่างๆดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : ฝ่ายซ่อมบ ารุง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

 

รูป 1.1 แผนผงัฝ่ายซ่อมบ ารุงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

 

หน่วยงานยอ่ยในแต่ละหน่วยงานจะมีหน้าท่ีหลกั คือการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงในส่วน

งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง ดงัน้ี  

 หน่วยไฟฟ้า จะมีหนา้ท่ีซ่อมบ ารุงหลอดไฟ และอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของอาคาร 

ส านกังานและสถานท่ีบริเวณโดยรอบ  

 หน่วยเคร่ืองกล ท าหนา้ท่ีซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ท าความเยน็ เคร่ืองจกัรกลต่างๆ  

 หน่วยเคร่ืองมือแพทย ์ท าหนา้ท่ีซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เคร่ืองมือแพทยท่ี์ช ารุดเสียหาย  

 หน่วยโยธา มีหนา้ท่ีซ่อมบ ารุงอาคารสถานท่ี  

จากผลการตรวจสอบการใช้พลงังานไฟฟ้าในอาคารพบว่า สัดส่วนของการใช้พลงังาน

ไฟฟ้าในอาคาร ร้อยละ 30 จะใชไ้ปกบัอุปกรณ์ส่องสวา่ง จ าพวกหลอดไฟและป้ายไฟต่างๆ ร้อยละ 

60 จะใชไ้ปกบัอุปกรณ์ส าหรับท าความเยน็ในอาคาร และ ร้อยละ 10 ส าหรับอุปกรณ์อ่ืนๆ  ในส่วน

ของการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้านั้น ยงัไม่มีหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีดูแลและรับผิดชอบอยา่งชดัเจน แต่

จะเป็นหน้าท่ีแฝงในส่วนของหน่วยงานไฟฟ้าและหน่วยเคร่ืองกล ซ่ึงมีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบ

ฝ่ายซ่อมบ ารุง 

หน่วยไฟฟ้า  หน่วยเคร่ืองกล หน่วยเคร่ืองมือแพทย ์ หน่วยโยธา  
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เก่ียวกบัระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศในอาคาร ภายในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ

เม่ือพิจารณาถึงค่าใชไ้ฟฟ้าท่ีทางโรงพยาบาลมหาราชท่ีตอ้งจ่ายไปในแต่ละปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 – 

พ.ศ.2554 เป็นดงัน้ี 

 

ตาราง 1.3 ค่าไฟฟ้าในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

เดือน 
 

ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า ( หน่วย : บาท ) 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

มกราคม 6,101,356 6,509,271 6,665,265 7,499,515 7,018,634 

กมุภาพนัธ์ 5,969,915 6,581,915 7,085,434 7,212,045 6,738,680 

มีนาคม 7,467,065 7,877,178 8,727,812 8,849,154 8,429,491 

เมษายน 8,094,206 8,394,747 9,064,282 9,387,490 8,205,079 

พฤษภาคม 8,276,035 8,125,568 9,576,483 10,376,685 9,324,788 

มิถุนายน 8,803,845 8,497,249 9,786,925 10,486,160 10,000,974 

กรกฎาคม 8,269,864 8,386,338 9,342,115 9,661,862 10,014,551 

สิงหาคม 8,570,010 8,099,281 9,445,334 9,391,321 10,125,341 

กนัยายน 8,071,829 8,259,532 9,658,050 9,607,244 10,270,363 

ตุลาคม 8,092,693 8,475,200 9,283,442 9,607,543 10,245,549 

พฤศจิกายน 6,928,358 7,213,239 7,754,058 7,910,375 8,989,579 

ธนัวาคม 6,142,908 6,325,833 7,220,164 7,504,541 8,083,715 

รวม 90,788,084 92,745,351 103,609,364 107,493,935 107,446,744 

อตัราการเปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ) 

0 21.56 14.12 18.40 18.35 

ท่ีมา : ฝ่ายซ่อมบ ารุง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, รายงานประจ าปี 2554 

   

ค่าใชจ่้ายส าหรับค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มสูงข้ึน

ในแต่ละปีตามปริมาณการใชไ้ฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึนทุกปี เม่ือพิจารณาอตัราเพิ่มข้ึนเทียบเป็นร้อยละพบว่า

ในปี พ.ศ.2555 เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 18.35 จากปี พ.ศ.2550 และในปี พ.ศ.2552 มูลค่าของค่าไฟฟ้า



6 

 

เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 14.12 จากปี พ.ศ.2550 ดงันั้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เป็นตน้มา โรงพยาบาล

มหาราชนครเชียงใหม่ ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการใชพ้ลงังานไฟฟ้า และไดเ้ร่ิมมีนโยบายท่ีจะ

ลดอตัราการใช้พลงังานไฟฟ้าลง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าท่ีเพิ่มสูงข้ึนและเพื่อตอบสนอง

นโยบายของภาครัฐในการอนุรักษ์และประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เบ้ืองต้นทาง

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ไดก้ าหนดแนวนโยบายการประหยดัพลงังานในอาคารข้ึน เพื่อ

ลดอตัราการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในอาคาร ไวด้งัน้ี 

 ปิดไฟในช่วงเวลา  12.00 – 13.00 น. 

 ห้องประชุมให้เปิดไฟก่อนประชุม 15 นาที เปิดเฉพาะช่วงประชุมเท่านั้น และปิด

ทนัทีท่ีเสร็จส้ินการประชุม 

 ถนนและทางเดินในอาคาร ใหมี้ผูรั้บผดิชอบ เปิด-ปิดไฟ ไม่ให้มีการเปิดทิ้งไวโ้ดย

ไม่จ  าเป็น 

 อุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศ ให้ตั้งอุณหภูมิไวไ้ม่ต  ่ากวา่ 25 องศาเซลเซียส และเปิด

เฉพาะช่วงเวลาท่ีจ าเป็น ระหวา่งเวลา 13.00 – 16.00 น.เท่านั้น 

 ลิฟต ์สามารถใชข้ึ้นไดต้ั้งแต่ชั้น 3 เป็นตน้ไป 

จะเห็นไดว้่านโยบายดงักล่าว เป็นเพียงแนวทางปฏิบติัท่ีจะให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกนัอนุรักษ์

พลงังานไฟฟ้าในอาคารให้ลดลงเท่านั้น แต่เพื่อให้มีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง ลดค่าไฟฟ้าของ

โรงพยาบาลลงอยา่งมีประสิทธิภาพและเพื่อค านวณเป็นมูลค่าท่ีสามารถวดัไดจ้ริง ทางโรงพยาบาล

มหาราชนครเชียงใหม่ จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีการลงทุนในการจดัการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้าอยา่งแทจ้ริง 

โดยน าเอามาตรการอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้าต่างๆมาศึกษาถึงความคุม้ค่าในการลงทุน ซ่ึงในแต่ละ

มาตรการจะมีการลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีมากหรือน้อยแตกต่างกนัไปข้ึนอยู่กบั

มาตรการอนุรักษพ์ลงังานท่ีเลือกใช ้ซ่ึงจะก่อให้เกิดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพและ

ประหยดัค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้าลงได ้โดยพิจารณาเม่ือมีการเพิ่มหน่วยงานจดัการอนุรักษ์

พลงังานไฟฟ้า สังกดัฝ่ายซ่อมบ ารุงข้ึน เพื่อให้เป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีจดัการด้านการอนุรักษ์

พลงังานไฟฟ้าในอาคารท่ีมีอยูข่องโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่โดยตรง และหน่วยงานท่ีจะ

จดัตั้งข้ึนจะท าหนา้ท่ีควบคุมดูแลการใชพ้ลงังานไฟฟ้า วางแผนนโยบายการอนุรักษพ์ลงังาน สืบคน้

และหาแนวทางในการประหยดัพลงังานเพิ่มเติมต่อเน่ืองในอนาคต รักษาระดบัการใช้พลงังาน
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ไฟฟ้าไม่ใหเ้พิ่มสูงข้ึน ลดภาระการท างานแก่หน่วยงานซ่อมบ ารุง เพื่อใหเ้กิดการใชท้รัพยากรไฟฟ้า

และแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผลจากการอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้าท่ีได ้จะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าท่ี

ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ตอ้งจ่ายในแต่ละปีมีมูลค่าท่ีลดลง และท าให้ประเทศชาติมี

การประหยดัพลงังานและเงินตราต่างประเทศท่ีตอ้งใชใ้นการน าเขา้พลงังาน ตลอดจนสามารถลด

มลภาวะ(pollution) จากการใชพ้ลงังานอีกดว้ย จึงเป็นท่ีมาของงานวจิยั ท่ีตอ้งการจะศึกษาถึงเป็นไป

ไดท้างเศรษฐศาสตร์ของโครงการจดัการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้าในอาคารของโรงพยาบาลมหาราช

นครเชียงใหม่ 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

    1. เพื่อวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน (cost-benefit analysis) ของโครงการทั้งทางตรง

และทางออ้มของโครงการจดัการอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้าในอาคารของโรงพยาบาลมหาราชนคร

เชียงใหม่ และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการจดัการ

อนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้าในอาคารของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

    2. เพื่อวิเคราะห์ความไว (sensitivity analysis) ต่อการเปล่ียนแปลงของโครงการ โดย

พิจารณาความสามารถในการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของตน้ทุนและผลตอบแทนของโครงการท่ีจะท าให้

โครงการยงัมีความคุม้ค่าต่อการลงทุน 

 

1.3 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

    1. ท าให้ทราบตน้ทุนและผลตอบแทนของโครงการ และความเป็นไปได้ของโครงการ 

รวมถึงความไวต่อการเปล่ียนแปลงของโครงการ ทั้งทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ

จดัการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้าในอาคารของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

   2. เป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ ท่ีจะ

น าไปใช้เป็นแนวทางในการจดัตั้งหน่วยงานจดัการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในอาคารของแต่ละ

หน่วยงาน โดยสามารถน าวิธีการศึกษาในคร้ังน้ีไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาและประกอบการ

ตดัสินใจ เพื่อการลงทุนได ้ 
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1.4 ขอบเขตการศึกษา 

ท าการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนของโครงการจดัการอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้าใน

อาคารของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยได้ท าการรวบรวมขอ้มูลของการใช้พลงังาน

ไฟฟ้าในอาคาร และมาตรการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี พ.ศ. 2550 – 2554 ซ่ึง

ข้อมูลท่ีได้ดังกล่าว จะน ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทั้ งทางการเงินและทาง

เศรษฐศาสตร์ของโครงการจดัการอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้าในอาคารของโรงพยาบาลมหาราชนคร

เชียงใหม่ โดยจัดตั้ งหน่วยงานจัดการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในอาคาร สังกัดฝ่ายซ่อมบ ารุง

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และน าค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนจดัตั้งหน่วยงานทั้ง

ในส่วนของอาคารและสถานท่ี การลงทุนในอุปกรณ์ประหยดัพลงังานเพื่อลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

มารวมเป็นตน้ทุนของโครงการทั้งหมดตลอดอายุของโครงการ 20 ปี โดยพิจารณาจากอายุการใช้

งานของอุปกรณ์ประหยดัพลงังาน และเทียบกบัผลตอบแทนตลอดอายุโครงการท่ีจะไดรั้บ โดยใช้

อตัราส่วนลดท่ีร้อยละ 12 ซ่ึงเป็นอตัราท่ีธนาคารโลก (world bank) ใชคิ้ดกบัประเทศก าลงัพฒันาท่ี

จะมากูย้มืเงินไปลงทุนในโครงการต่างๆ ของรัฐบาล 

 

1.5 แผนด าเนินการ 

 การศึกษาน้ีจะมุ่งเนน้ในการศึกษาถึงความเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร์ของโครงการจดัการ

อนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้าในอาคารของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยจะท าการศึกษาในกรณี

ท่ีมีการจดัตั้ งหน่วยงานจดัการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในอาคาร และน าค่าใช้จ่ายในการลงทุน

ก่อสร้างอาคารส าหรับหน่วยงาน ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของหน่วยงาน ค่าตอบแทนบุคคลากร

ปฏิบติังาน ค่าใชจ่้ายในการลงทุนในอุปกรณ์ประหยดัพลงังานไฟฟ้า ทั้งในส่วนของระบบแสงสวา่ง 

และระบบท าความเยน็ในอาคาร มาวิเคราะห์เป็นตน้ทุนของโครงการ โดยการวิเคราะห์จะศึกษาถึง

ความเป็นไปได้ทั้ งทางด้านการเงิน และด้านเศรษฐศาสตร์ โดยศึกษาจากข้อมูลต้นทุนและ

ผลตอบแทนทางการเงินในอดีตท่ีผา่นมาของการอนุรักษพ์ลงังานในอาคารไฟฟ้าของโรงพยาบาล

มหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมทั้ งวิเคราะห์ความไว (sensitivity analysis) ด้วยการพิจารณา

ความสามารถในการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการท่ีจะท าให้

โครงการยงัมีความคุม้ค่าต่อการลงทุน 
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1.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูลวจัิย 

 ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิทางการวิจยัจากการรวบรวมเอกสารทางวิชาการ และ

รายงานท่ีเก่ียวขอ้ง เก็บขอ้มูลทางดา้นสถิติจากกระทรวงพลงังาน เก็บขอ้มูลทางดา้นกฎระเบียบ

ต่างๆ จากคู่มือหลกัเกณฑ์และกฎระเบียบของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ขอ้มูลการใช้พลงังานไฟฟ้า

ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ขอ้มูลการซ่อมบ ารุงระบบส่องสวา่ง และระบบปรับอากาศ

จากหน่วยงานซ่อมบ ารุง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ขอ้มูลการประมาณการก่อสร้างอาคาร

ส าหรับหน่วยงานจดัการอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้าในอาคาร และขอ้มูลผลตอบแทนและสวสัดิการ

ส าหรับบุคคลากรปฏิบติังานของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  

 

1.7 นิยามศัพท์ 

อนุรักษ์พลงังาน หมายถึง การใชพ้ลงังานท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด หรือใชพ้ลงังาน

ท่ีมีอยูใ่ห้เกิดผลประโยชน์มากท่ีสุด การใช้พลงังานท่ีนอ้ยลงแต่ไดผ้ลจากการใชง้านท่ีเท่าเดิมก็ถือ

ไดว้า่เป็นหน่ึงในแนวทางของการอนุรักษพ์ลงังานได ้

 


