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บทที่ 5
ผลการศึกษา

ผลการทดสอบในภาพรวมท้ัง 4 มาตรการอนุรักษพลังงาน
จากาการคํานวณผลการวิเคราะหตนทุนและผลประหยัดของมาตรการอนุรักษพลังงาน ทั้ง 4

มาตรการอนุรักษพลังงาน โดยแยกวิเคราะหแตละมาตรการอนุรักษพลังงานดังกลาวขางตน ดังน้ัน
สามารถแสดงผลการวิเคราะหในภาพรวมได ดังน้ี

5.1 ผลการศึกษาของมาตรการท่ี 1 มาตรการการเปลี่ยนชนิดหลอดไฟ
ตาราง 5.1 แสดงผลการวิเคราะหตนทุนและผลประหยัดของมาตรการเปลี่ยนชนิดหลอดไฟ
การวิเคราะหตนทุน โรงงานที่ 1 โรงงานที่ 2 โรงงานที่ 3
LCCมาตรการที่ 1 (บาท/ป) 2,396,824.9172 3,010,947.4754 3,229,093.4963
LCCBC (บาท/ป) 3,216,041.6103 4,055,647.1926 4,010,080.5262
NS (บาท/ป) 819,216.6930 1,044,699.7172 780,987.0299
SIRมาตรการที1่:BC 22.6723 24.2568 12.7831
AIRR (%) 25.07 25.49 21.54
DPB (ป) 2.9258 2.8821 4.1346

การวิเคราะหตนทุน โรงงานที่ 4 โรงงานที่ 5 โรงงานที่ 6
LCCมาตรการที่ 1 (บาท/ป) 3,230,757.7723 4,127,645.2263 4,579,523.5378
LCCBC (บาท/ป) 4,249,641.2309 5,499,767.3397 6,107,072.5837
NS (บาท/ป) 1,018,883.4586 1,375,282.2619 1,530,709.1944
SIRมาตรการที1่:BC 13.6537 16.6923 17.1534
AIRR (%) 21.94 23.17 23.34
DPB (ป) 3.1709 2.9990 2.9897

ที่มา : จากภาคผนวก ก
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จากตารางขางตนจะเห็นวาตนทุนตลอดชวงการใชงานของระบบฐาน(LCCBC)มากกวา
ระบบใหม(LCCมาตรการที่ 1 )ในทุกโรงงาน ซึ่งสงผลใหเกิดผลประหยัดพลังงาน(NS)ทันที เมื่อเปลี่ยน
ชนิดหลอดไฟ และคาที่ไดจากการคํานวณอัตราสวนผลประหยัดตอการลงทุน(SIRมาตรการที่1:BC)มีคา
มากกวา 1.00 ทุกโรงงาน น่ันแสดงใหเห็นวามาตรการน้ีมีประสิทธิภาพในการเดินระบบเมื่อเปลี่ยน
ชนิดหลอดไฟ สวนคาที่ไดจากการคํานวณอัตราการปรับตัวของผลตอบแทนภายใน(AIRR)มีคา
มากกวาอัตรการคิดลด 6.625% แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของตนทุนที่ลงทุนเพิ่ม  เมื่อเทียบกับ
ระบบฐานกอนเปลี่ยนชนิดหลอดไฟ และทุกโรงงานมีระยะคืนทุนภายใตอัตรการคิดลด 6.625% อยู
ในชวง 2-5 ป

จากผลการวิเคราะหภาพรวมจะเห็นวาโรงงานที่ 3 ควรจะไดคาผลประหยัดพลังงาน(NS)
มากกวาโรงงานที่ 4 น่ันเปนเพราะโรงงานน้ีไมรัดกุมในการควบคุมเวลาในการปดเปดไฟฟาในชวง
ที่ไมจําเปน และไมไดแตงต้ังผูรับผิดชอบที่ชัดเจนทําใหผลประหยัดที่ไดไมนอยเทาที่ควร เมื่อ เทียบ
กับโรงงานอ่ืนที่นํามาวิเคราะห ซึ่งหลังจากเปลี่ยนหลอดไฟเรียบรอย ไดมีการจัดผูรับผิดชอบและ
ระเบียบขอบังคับเวลาการปดเปดไฟที่ชัดเจน

5.2 ผลการศึกษาของมาตรการท่ี 2 มาตรการการเปลี่ยนมาใชมอเตอรประสิทธิภาพสูง

ตาราง 5.2 แสดงผลการวิเคราะหตนทุนและผลประหยัดของมาตรการการเปลี่ยนมาใชมอเตอร
ประสิทธิภาพสูง

การวิเคราะหตนทุน โรงงานที่ 1 โรงงานที่ 2 โรงงานที่ 3
LCCมาตรการที่ 2 (บาท/ป) 776,980.6172 2,354,743.7774 1,937,303.6242
LCCBC (บาท/ป) 1,283,553.4809 2,721,774.8293 3,302,769.9218
NS (บาท/ป) 506,572.8636 367,031.0520 1,365,466.2976

SIRมาตรการที2่:BC 15.7578 22.3259 37.5842
AIRR (%) 22.82 24.98 28.27
DPB (ป) 1.5338 6.4157 1.4188

ที่มา : จากภาคผนวก ข

จากตารางขางตนจะเห็นวาตนทุนตลอดชวงการใชงานของระบบฐาน(LCCBC)มากกวา
ระบบใหม(LCCมาตรการที่ 1 )ในทุกโรงงาน ซึ่งสงผลใหเกิดผลประหยัดพลังงาน(NS)ทันที เมื่อเปลี่ยน
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มาใชมอเตอรประสิทธิภาพสูง และคาที่ไดจากการคํานวณอัตราสวนผลประหยัดตอการลงทุน
(SIRมาตรการที่1:BC)มีคามากกวา 1.00 ทุกโรงงาน น่ันแสดงใหเห็นวามาตรการน้ีมีประสิทธิภาพในการ
เดินระบบเมื่อเปลี่ยนมาใชมอเตอรประสิทธิภาพสูงสวนคาที่ไดจากการคํานวณอัตราการปรับตัว
ของผลตอบแทนภายใน(AIRR)มีคามากกวาอัตรการคิดลด 6.625% แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพ
ของตนทุนที่ลงทุนเพิ่ม  เมื่อเทียบกับระบบฐานกอนเปลี่ยนมาใชมอเตอรประสิทธิภาพสูง และ
โรงงานที่เปลี่ยนมอเตอรประสิทธิภาพสูงแคขนาดเดียว จะมีระยะคืนภายใตอัตรการคิดลด 6.625%
อยูในชวง 2 ป สวนโรงงานที่เปลี่ยนมอเตอรประสิทธิภาพสูงหลายลูก จะมีระยะคืนทุนภายใตอัตร
การคิดลด 6.625% อยูในชวง 6 ป

5.3 ผลการศึกษาของมาตรการท่ี 1 มาตรการการหุมฉนวนความรอน

ตาราง 5.3 แสดงผลการวิเคราะหตนทุนและผลประหยัดของมาตรการการหุมฉนวนความรอน

การวิเคราะหตนทุน โรงงานที่ 1 โรงงานที่ 2 โรงงานที่ 3
LCCมาตรการที่ 3 (บาท/ป) 139,222.4398 141,167.1813 398,824.8195
LCCBC (บาท/ป) 388,350.0786 465,206.7160 743,097.7168
NS (บาท/ป) 249,127.6389 324,039.5347 344,272.8973
SIRมาตรการที3่:BC 4.7148 10.3987 2.7894
AIRR (%) 15.63 20.29 12.63
DPB (ป) 0.5588 0.4356 1.1585

ที่มา : จากภาคผนวก ค

จากตารางขางตนจะเห็นวาตนทุนตลอดชวงการใชงานของระบบฐาน(LCCBC)มากกวา
ระบบใหม(LCCมาตรการที่ 3 )ในทุกโรงงาน ซึ่งสงผลใหเกิดผลประหยัดพลังงาน(NS)ทันที เมื่อหุม
ฉนวนความรอน และคาที่ไดจากการคํานวณอัตราสวนผลประหยัดตอการลงทุน(SIRมาตรการที่ 3:BC)มี
คามากกวา 1.00 ทุกโรงงาน น่ันแสดงใหเห็นวามาตรการน้ีมีประสิทธิภาพในการเดินระบบเมื่อหุม
ฉนวนความรอน สวนคาที่ไดจากการคํานวณอัตราการปรับตัวของผลตอบแทนภายใน(AIRR)มีคา
มากกวาอัตรการคิดลด 6.625% แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของตนทุนที่ลงทุนเพิ่ม  เมื่อเทียบกับ
ระบบฐานกอนหุมฉนวนความรอน และทุกโรงงานมีระยะคืนภายใตอัตรการคิดลด 6.625% อยู
ในชวง 1 ป
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จากการวิเคราะหภาพรวมของมาตรการที่ 3 น้ี จะเห็นวาโรงงานที่ 1 และ ที่ 2 ไดผล
ประหยัดพลังงาน อัตราสวนผลประหยัดตอการลงทุน อัตราการปรับตัวของผลตอบแทนภายใน
และระยะคืนทุนเปนไปในทิศทางเดียวกัน แตโรงงานที่ 3 ไดผลการคํานวณในทุกคาที่ไมสอดคลอง
หรือมีทิศทางเดียวกับโรงงานที่ 1 และโรงงานที่ 2 น่ันเปนเพราะโรงงานที่ 3 เปนธุรกิจโรงแรม
ความยาวทอยาวและคด ซึ่งตางกับโรงงานที่ 1 หุมฉนวนที่เตาอบเมล็ดขาวเปลือกและโรงงานที่ 2
หุมฉนวนทอหมอไอน้ิ ซึ่งมีลักษณะที่ติดต้ังงาย ทําใหตนทุนในการหุมฉนวนสูงกวา และโรงงานที่
3 ทําธุรกิจคนละประเภทกันโรงงานที่ 1 และโรงงานที่ 2 จึงทําใหผลการคํานวณไมเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน

5.4 มาตรการการติดตั้งอินเวอรเตอรเพื่อควบคุมความเร็วรอบมอเตอร
ตาราง 5.4 แสดงผลการวิเคราะหตนทุนและผลประหยัดของมาตรการติดต้ังอินเวอรเตอรเพิ่ม

ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร

การวิเคราะหตนทุน โรงงานที่ 1 โรงงานที่ 2 โรงงานที่ 3
LCCมาตรการที่ 4 (บาท/ป) 367,719.0040 2,230,161.2040 16,819,058.4966
LCCBC (บาท/ป) 717,249.0341 2,820,138.6226 31,698,804.8943
NS (บาท/ป) 349,530.0301 589,977.4186 14,879,746.3977
SIRมาตรการที4่:BC 8.7389 2.4013 12.2615
AIRR (%) 19.25 11.79 21.29
DPB (ป) 1.0520 3.7801 1.1303

ที่มา : จากภาคผนวก ง

จากตารางขางตนจะเห็นวาตนทุนตลอดชวงการใชงานของระบบฐาน(LCCBC)มากกวา
ระบบใหม(LCCมาตรการที่ 4 )ในทุกโรงงาน ซึ่งสงผลใหเกิดผลประหยัดพลังงาน(NS)ทันที เมื่อติดต้ัง
อินเวอรเตอร และคาที่ไดจากการคํานวณอัตราสวนผลประหยัดตอการลงทุน(SIRมาตรการที่ 4:BC)มีคา
มากกวา 1.00 ทุกโรงงาน น่ันแสดงใหเห็นวามาตรการน้ีมีประสิทธิภาพในการเดินระบบเมื่อ ติดต้ัง
อินเวอรเตอร สวนคาที่ไดจากการคํานวณอัตราการปรับตัวของผลตอบแทนภายใน(AIRR)มีคา
มากกวาอัตรการคิดลด 6.625% แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของตนทุนที่ลงทุนเพิ่ม  เมื่อเทียบกับ
ระบบฐานกอนติดต้ังอินเวอรเตอร และทุกโรงงานมีระยะคืนภายใตอัตรการคิดลด 6.625% อยู
ในชวง 1-3 ป
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จากการวิเคราะหภาพรวมของมาตรการที่ 4 น้ี จะเห็นวาโรงงานที่ 1 และโรงงานที่ 3
ใหผลการคํานวณในทุกคาที่สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน สวนโรงงานที่ 2 ผลการ
คํานวณนอยกวาที่ควรเปนน่ันเปนเพราะวาโรงงานที่ 2 เปลี่ยนอินเวอรเตอรถึง 4 ชุดและนํามา
คํานวณรวมกัน ทําใหตนทุนรวมสูงกวาโรงงานที่ 1 และโรงงานที่ 3 ที่เปลี่ยนอินเวอรเตอรแค 1 ชุด
จึงเปนเหตุใหผลของคาอ่ืนๆ นอยตามไปดวย


