
 
 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตผุล 

ในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟา หากควบคุมการเดินเคร่ืองไมเปนไปตามขอกําหนด 
หรือสมรรถนะของระบบ จะทาํใหการผลิตไฟฟาลดลง มีการใชเชื้อเพลิงมากขึ้นในขณะที่ยังคงผลิต
พลังงานไฟฟาไดเทาเดิม ซ่ึงหมายถึง เกิดความสูญเสียข้ึนในระหวางกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟา 
ทําใหโรงไฟฟาตองรับภาระคาใชจายตนทุนการผลิตพลังงานไฟฟาเพ่ิมข้ึน  

หากสามารถคนหาสาเหตุของความสูญเสียในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟาไดรวดเร็ว และ 
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที จะสามารถชวยลดตนทุนการผลิตได (ASME PTC,1993)    
จากรายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป งบประมาณของโรงไฟฟาแมเมาะ หนวยที่ 8-13 พบวา 
มีคาใชจายที่ตองสูญเสียในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟาประจาํปงบประมาณ 2542, 2543 และ 
2544  มีมูลคาประมาณ 56, 50 และ 43 ลานบาทตามลาํดับ ( แผนกประสิทธิภาพ 2 โรงไฟฟา แมเมาะ , 
2542-2544) ผลจากความสญูเสียดังกลาว สวนหน่ึง มาจากความลาชาในข้ันตอนการวเิคราะหความ
สูญเสียระหวางกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟา   ทําใหปญหาเกิดขึ้นเปนเวลานานกอนไดรับการแกไข 

โรงไฟฟาแมเมาะ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จังหวัดลําปาง เปนโรงไฟฟาชนิด
พลังความรอนที่ใชถานหินลิกไนตเปนเชื้อเพลิง มีกําลังผลิตรวม 2400 เมกะวัตต    ข้ันตอนในการ
วิเคราะหและควบคุมความสูญเสีย   ในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟา เริ่มจาก      พนักงานเดินเคร่ือง  
จดบันทึกขอมูลลงในแบบฟอรมที่กําหนด (Log sheet) เปนรายชั่วโมงเมื่อครบ 24 ช่ัวโมง จะจัดสงขอมูล
ท้ังหมดใหกับแผนกประสิทธิภาพ         พนักงานแผนกประสิทธิภาพคัดลอกขอมูลที่ใชสําหรับวิเคราะหฯ 
ลงในสมุดบันทึกขอมูล เมื่อไดขอมูลครบ 1 เดือน ก็จะทําการปอนเขาสูโปรแกรมเพื่อวิเคราะหความ
สูญเสีย    แผนกประสิทธิภาพจัดทํารายงานประจาํเดือน เพ่ือแจงใหพนักงานเดินเครื่องตรวจสอบ และ แกไข
ความสูญเสียที่เกิดขึ้น  

ปญหาที่เกิดขึ้นคือ พนักงานเดินเคร่ืองผูซ่ึงทําหนาที่ในการผลิตพลังงานไฟฟาจะไมทราบ
ขอมูลที่เก่ียวของกับความสญูเสียในระหวางการเดินเครื่อง จนกวาจะครบ 1 เดือน ทําใหสูญเสีย
โอกาสการแกไขปญหาเพื่อลดความสูญเสียอยางใกลชิดและตอเน่ือง  
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จากปญหาดังกลาว     ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาระบบวิเคราะหความสูญเสียแบบ 
ตอเน่ืองในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟาโดยระบบฯดังกลาวจะดึงขอมูลออกมาจากเครือขาย
ควบคุม (Controlling Network) ของระบบผลิตพลังงานไฟฟาอยางอัตโนมัติ ดังแสดงในรูปที่1.1 

 

 
 

รูปที่ 1.1 เครือขายขอมูลระบบผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาหนวยที่ 8-13 
 

การใชงานระบบ จะผานระบบอินทราเน็ตของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ขอมูล
จากกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟาจะถูกนํามาคาํนวณ แสดงผล และบงชี้ความสูญเสียที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตไฟฟา อยางอัตโนมัติ ผลการวิเคราะหจะชวยใหพนักงานเดินเคร่ืองที่ควบคุมการ
ทํางานของระบบผลิตไฟฟา สามารถแกไขปรับปรุงระบบผลิตไฟฟา ท่ีเปนสาเหตุของความสูญเสีย
ไดทันที ขอมูลที่เกิดจากการปรับปรุงระบบผลิตจะถกูดึงมาวิเคราะหอีกเปนวงรอบหมุนวนอยาง
ตอเน่ือง ดังแสดงตามรูปที่ 1.2  
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รูปที่ 1.2 ขั้นตอนการตรวจสอบความสูญเสียของพนักงานเดินเครื่อง 

 
นอกจากนี้ยังเปนฐานขอมูลทางดานความสูญเสียในกระบวนการผลิตไฟฟา และสามารถ

สืบคนขอมูลยอนหลัง นําไปใชในดานการวางแผนการบาํรงุรักษารวมถึงวเิคราะหการควบคุมเครื่องได 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1 ศึกษาวิธีการวิเคราะหความสูญเสียแบบตอเน่ืองในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟา 
1.2.2 พัฒนาการจัดเก็บขอมูลที่เกิดจากกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟา 
1.2.3 พัฒนาระบบวเิคราะหความสูญเสียแบบตอเน่ืองในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟา 
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 1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา   
1.3.1 ไดวิธีการวิเคราะหความสูญเสียแบบตอเน่ืองในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟา 

  1.3.2 ไดโปรแกรมจัดเก็บขอมูลที่เกิดจากกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟา 
  1.3.3 ไดระบบวิเคราะหความสูญเสียแบบตอเน่ืองในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟา 

      1.3.4 ลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟา  
  1.3.5 พนักงานเดินเครื่องสามารถรูสาเหตุของความสูญเสีย ที่เกิดจากกระบวนการผลิตพลังงาน   

                ไฟฟาไดรวดเร็ว และแกไขไดทันที 
 

1.4 แผนการดําเนินงาน    
1.4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
1.4.2 ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนํามาใชงานไดแก   Visual Basic, 

              Windows 2000, SQL server7, Active Page Server (ASP) 
1.4.3 ศึกษาวิธีการนําขอมูลจากกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟามาจัดเก็บไวในฐานขอมูล 
1.4.4 ออกแบบและจัดทําโปรแกรมการจัดเก็บขอมูลท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต 
1.4.5 ศึกษาวิธีการวิเคราะหความสูญเสียแบบตอเน่ือง 
1.4.6 ออกแบบระบบการวิเคราะหความสญูเสียแบบตอเน่ือง 
1.4.7 จัดทําระบบวเิคราะหความสูญเสียแบบตอเน่ืองในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟา 
1.4.8 ทดสอบการทํางานของระบบวิเคราะหความสูญเสียฯ 
1.4.9 ทดลองการใชงานระบบวิเคราะหความสูญเสียฯในโรงไฟฟา 

           1.4.10 วิเคราะหและสรุปผลการทดลอง 
           1.4.11 จัดทํารายงานและเผยแพร 

 
1.5 ขอบเขตการศึกษา 

     1.5.1 ศึกษาวิธีการวิเคราะหความสูญเสียในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟาของโรงไฟฟา
แมเมาะ   หนวยท่ี 8-13  อ. แมเมาะ จ. ลําปาง โดยเลือกตัวบงชี้ความสูญเสียในกระบวนการ
ผลิตพลังงานไฟฟา ทั้งหมด 8 หัวขอ ไดแก   

1) ความสูญเสียจากแรงดันตานที่เคร่ืองควบแนน  
2) ความสูญเสียจากอุณหภูมิของไอน้ําหลัก  
3) ความสูญเสียจากแรงดันของไอนํ้าหลัก  
4) ความสูญเสียจากอุณหภูมิของไอน้ําที่รีฮีท  
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5) ความสูญเสียจากการพนน้ําที่ทอรีฮีท  
6) ความสูญเสียจากอุณหภูมิของนํ้ากอนปอนเขาหมอนํ้า  
7) ความสูญเสียจากอุณหภูมิกาซรอนที่ออกจากปลอง  
8) ความสูญเสียจากกาซออกซิเจนสวนเกิน  

 
     1.5.2 ศึกษาและพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บขอมูล จากกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟาของ

โรงไฟฟาแมเมาะ หนวยที่ 8-13 
             1.5.3 ออกแบบและพัฒนาระบบวเิคราะหความสูญเสีย ในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟา
ของโรงไฟฟาแมเมาะหนวยที่ 8-13 โดยใหสามารถแสดงผลการวิเคราะหเปนคาบเวลารายวัน ใน
รูปแบบ กราฟแทง ตาราง และผานระบบเครือขายอินทราเน็ตของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

1.6 วิธีการศึกษา 
1.6.1 ศึกษาวิธีการนาํขอมูลทีเ่กิดจากกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟา    ของโรงไฟฟาแมเมาะ 

ท้ัง 6 หนวย (หนวยที่ 8-13) นํามาจัดเก็บไวในฐานขอมูลแบบ On-line ผานทางระบบเครือขายของ
โรงไฟฟาแมเมาะ   

1.6.2 เขียนโปรแกรมเพื่อนําขอมูลที่เกิดจากกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟาดวย Visual Basic มาจัดเก็บ
โดยอัตโนมัติและตอเนื่อง ในฐานขอมูลซ่ึงเปนโปรแกรม SQL server 7    

1.6.3 ศึกษาวธีิการวิเคราะหความสูญเสียในกระบวนการผลิต ตามมาตรฐานของ Central 
Electricity Generating Board  (CEGB),วิธีการคํานวณความสูญเสียในกระบวนการผลิตพลังงาน
ไฟฟาของโรงไฟฟาแมเมาะโดยฝายควบคุมประสิทธิภาพ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และ 
แนวทางการตดิตามสมรรถนะสําหรับโรงไฟฟาพลังความรอน (Performance monitoring guidelines 
for  steam power plants)  ของ  American Society of Mechanical Engineers (ASME)    

1.6.4 เขียนโปรแกรมประมวลผลเพื่อคํานวณหาคาความสูญเสียในกระบวนการผลิต
พลังงานไฟฟาอยางตอเน่ืองดวยโปรแกรม Active Page Server (ASP) และ ใชโปรแกรม 
HTML ในสวนการแสดงผลและวิธีการใชงานบนจอ   

1.6.5 ทดสอบระบบวเิคราะหความสูญเสียแบบตอเน่ืองฯที่ไดโดยเปรียบเทียบผลการคํานวณ
ระหวางโปรแกรมฯที่พัฒนาขึ้นมากับการคาํนวณดวยมือ 

1.6.6 เทคโนโลยีที่นํามาใชงาน   
 1) ฮารดแวรที่นํามาใชในการพัฒนาระบบ 

- คอมพิวเตอรสําหรับฐานขอมูล (Data base server; COMPAQ 
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 Proliant ML 530) จาํนวน 1 เครื่อง 
- คอมพิวเตอรสําหรับจัดทําเว็บเพจ (Web Server; COMPAQ Proliant 

 5500 จํานวน 1 เครื่อง 
-  คอมพิวเตอรสําหรับปฎิบัติการ (Work station) จํานวน    2 เคร่ือง 

   2) ซอฟตแวรที่นํามาใชในการพัฒนาระบบ 
   -โปรแกรมวิชวลเบสิก  
   - ระบบปฏิบติัการวินโดวส 2000 
   - โปรแกรมฐานขอมูลเอสคิวแอลเซิรฟเวอร 7 (SQL server 7) 
   - โปรแกรมสําหรับสรางเว็บเพจ (Web application; Active Page Server) 
   - โปรแกรมอินเทอรเน็ตอินฟอรเมชั่นเซิรฟเวอร (Web server; IIS) 
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